
Istrukcja montażu

E1 Elementy zaworu
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➀= Zawór pilotowy

➁= Wkład filtracyjny

➂= Ręczny zawór kulowy

➃= Zawór sterujący

E2 Montaż
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maks. 16 bar / 25 bar 
min. 0,7 bar
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E3 Uruchomienie

E4 Regulacja szybkości zamknięcia zaworu głównego
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Zmniejszenie szybkości zamknięcia zaworu 

Przyspieszenie prędkości 
zamknięcia zaworu 
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DN50 + DN65DN80 - DN450

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. DR300-im-pl01r1120•  Z Zawartość karty katalogowej może ulec zmianie bez powiadomienia

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
homecomfort.resideo.com/pl

Ademco Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa 
wsparcie@resideo.com 
homecomfort.resideo.com/pl




